
Федеральное окщжетнис ...................____ ,
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 2521.2.В.Д.2 от «10» декабря 2018 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
07.12.2018 г. 08-00ч.
07.12.2018 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Бейсужекское ММУПЖКХ ул. Октябрьская 36 кв. 2

2521.2.В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Арт. Скважина №  1 «Бригада»

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Код образца(пробы):_____ 2521.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 07.12.2018 г. 
Дата окончания испытаний: 08.12.2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 2 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпищ->

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

\ //vv

Для \<££>у
Ватутин Н.А. 

(Ф .И .О .)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№ 2522.2.В.Д.2 от «10» декабря 2018 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
07.12.2018 г. 08-15ч.
07.12.2018 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ
Бейсужекское ММУПЖКХ ул. Октябрьская 36 кв. 2

2522.2.В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Водопроводный кран МБДОУ Д/С №  13 «Березка»

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Код образца(пробы); 2522.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 07 .12.2018 г. 
Дата окончания испытаний: 08.12.2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпись

052з0У/оУ\

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протс
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2523.2.В.Д.2 от «10» декабря 2018 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
07.12.2018 г. 08-25 ч.
07.12.2018 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ ул. Октябрьская 36 кв. 2

2523.2.В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Водопроводный кран МБОУ СОШ  №  14

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ь

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ 
______ Код образца(пробы): 2523.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 07.12.2018 г. 
Дата окончания испытаний: 08.12.2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпис^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» Ватутин Н.А,

М.П.
(Ф.И.О.)

. \ s  -г*
W  * - •

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прото!
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям . 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 2524.2.В.Д.2 от «10» декабря 2018 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
07.12.2018 г. 08-35 ч.
07.12.2018 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Бейсужекское ММУПЖКХ ул. Октябрьская 36 кв. 2

2524.2.В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Арт. Скважина №  2 «Химсклад»

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова Н.Ь

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ 
_____________________ Код образца(пробы): 2524.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 07.12.2018 г. 
Дата окончания испытаний: 08.12.2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 3 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпись^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

sf e e /
\oN %

в Ш
Ватутин H.A.

М.П
v iy  -5-4

c>%£'
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протоь

распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям . 
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2525.2.В.Д.2 от «10» декабря 2018 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х, Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
07.12.2018 г. 08-40 ч.
07.12.2018 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ
Бейсужекское ММУПЖКХ ул. Октябрьская 36 кв. 2

2525.2.В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Водопроводный кран ул. Октябрьская, 36

Лицо ответственное за составление данного протокола: Комышанова H.IC

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Код образца(пробы): 2525.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 07 .12.2018 г. 
Дата окончания испытаний: 08 .12 .2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпись_ ^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М .П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протоки
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинекий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, уд. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

№ 2526.2.В.Д.2 от «10» декабря 2018 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х, Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
07.12.2018 г. 09-15ч.
07.12.2018 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ
Бейсужекское ММУПЖКХ ул. Октябрьская 36 кв. 2

2526.2.В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Арт. Скважина №  3 «ПТФ»

Лицо ответственное за составление данного протокола: sL Комышанова H.I

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Код образца(пробы): 2526.2.В.Д.2

Дата начала испытаний: 07.12.2018 г. 
Дата окончания испытаний: 08.12.2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 2 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории
Шакович Г.И.________________________________ __________________________________

Подпись—

--------

'«■•З
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

/§*Ш Для
Ч*?нт°в) ° 0 1

.2328031
ин

М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протон
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, Аттестат аккредитации:
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1142.2.В.Д.1 от 15.08.2018

Наименование пробы (образца):
Вода из артезианской скважины №30238 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 10.08.2018 09 ч. 40 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 10.08.2018 11 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Договор /Программа ПК
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул.Октябрьская, 20
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №30238 
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй 
Код пробы (образца): 1142.2.В.Д.1
НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”.

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за,составление данного протокола:
_______________ иХсДГХ S __________ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 1142.2.В.Д.1 от 15.08.2018
Код образца (пробы): 1142.2.В.Д.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытания: 10.08.2018 
Дата окончания испытания: 14.08.2018 г.
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
(погрешность/не
определенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерение

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 2,04±0,61 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/пм3 ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 8,19±0,2 6,0 ч-9,0 единиц

pH
ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

6 Сухой остаток 334,8±7,1 1000 мг/дм ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 1,24±0,18 7,0(10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость

перманганатная
0,94±0,19 5 2

мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154- 
99

Должность сотрудника, ответственного за прроведение испытаний: Д 19дпись
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» ______ Ватутин Н.А.

** о А

1 5 S . .  ;»=о
Г* ✓ '  V  у '  л  л  £5,

(Ф.И.О.)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, Аттестат аккредитации:
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1141.2.В.Д.1 от 15.08.2018

Наименование пробы (образца):
Вода из артезианской скважины №7288 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 10.08.2018 08 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 10.08.2018 11 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Договор / Программа ПК
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались 
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №7288 
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй 
Код пробы (образца): 1141.2.В.Д.1
НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”.

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
.______________ о /уС & ёГ ^________Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Кпротоколу№ 1141.2.В.Д.1 от 15.08.2018
Код образца (пробы): 1141.2.В.Д.1

Результаты испытаний
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 10.08.2018 
Дата окончания испытания: 14.08.2018 г.
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
(погрешность/не
определенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерение

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,89±0,57 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/лм3 ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 8,03±0,2 6,0 +9,0 единиц

pH
ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

6 Сухой остаток 324,8±7,1 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 1,10±0,16 7,0 (10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость

перманганатная
0,86±0,17 5 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154- 

99
Должность сотрудника, ответственного за прроведение испытаний: П орись
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В. ______________________________

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1740.2.В.Д.2 от «13» августа 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20 

Наименование предприятия /объекта: Бейсужекское ММУПЖКХ
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Октябрьская 30 
Стеклянная посуда 
1 обр. ('О.бл)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
09.08.2018 г. 09-15 ч.
09.08.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качест 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качест 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяч» 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитары 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главн» 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенны 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитары 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1740.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл ЮКОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 09.08.2018 г. 
Дата окончания исследований: 11,08,2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

(Ф.И.О.)
в Краснодарском крае»

/ | | ° /
& 2 А

Ватутин Н.А.

гзгаозоо1/* :
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Про

шяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинекий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1739.2.В.Д.2 от «13» августа 2018 г.

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ СОШ № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
09.08.2018 г. 08-40 ч.
09.08.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качес 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар? 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав! 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенш 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар? 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

Код образца(пробы): 1739.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований 09.08.2018 г. 
Дата окончания исследований: 11.08.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И. /  £

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения

Ватутин Н.А. 
(Ф.И.О.)f[ ? г ° /  Дад

1 *[doW№.nmoe
Ы х?ге°му ;*

:ие протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Про 
(яетсй т$лькр,;.|)а образцы , подвергнутые испытаниям . 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинскнй филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1738.2.В.Д.2 от «13» августа 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Арт. скважина № 2
Стеклянная посуда
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
09.08.2018 г. 08-15 ч.
09.08.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качес 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарз 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главз 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесены 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарз 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1738.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1738.В.Д.2
Бактериологическая лаборатории

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 0 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований 09.08.2018 г. 
Дата окончания исследований: 11.08.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Ж ^ 0 5 2 3 0М ^
В

'///о У
Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)
-f ■" Дэд Ki.rl. i д : - ;
USs Д г328озоод J*

Частичная перепечатка протокола без разрешения ШТЦ вё допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Про
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям . 
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1737.2.В.Д.2 от «13» августа 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С «Березка»
Стеклянная посуда f
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
09.08.2018 г. 08-10 ч.
09.08.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеств 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качеств; 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяче1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарнш 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главно1 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенным 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарно! 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1737.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(нробы): 1737.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
.2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 09.08.2018 г. 
Дата окончания исследований: 11.08.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

\ о 5 г з
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

*- х  *в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения

v5> <$> -А

Ватутин Н .А.
(Ф .И .О .)

у  * Ш

1, не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Проток
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Заказчик и его юридический адрес:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1736.2.В.Д.2 от «13» августа 2018 г.

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Арт. скважина № 1
Стеклянная посуда
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
09.08.2018 г. 08-00 ч.

КОД:

09.08.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеез 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качест 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячс 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарнс 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главнс 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенны 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарнс 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1736.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1736.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 2 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 09.08.2018 г. 
Дата окончания исследований: 11.08,2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения
/-ч>

бдение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протс
распространяется только, на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, Аттестат аккредитации:
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 X» RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfauz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1140.2.В.ДЛ от 15.08.2018

Наименование пробы (образца):
Вода из артезианской скважины №7261 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 10.08.2018 08 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 10.08.2018 11 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Договор /Программа ПК
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №7261 
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй 
Код пробы (образца): 1140.2.В.Д.1
НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”.

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное засоставление данного протокола:
_________ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfauz@mail.ru


Кпротоколу№ 1140.2. В.Д.1 от 15.08.2018 
Код образца (пробы): 1140.2.В.Д.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытания: 10.08.2018 
Дата окончания испытания: 14.08.2018 г.
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
(погрешность/не
определенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,75±0,53 20* градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 8,12±0,2 6,0 ч-9,0 единиц

pH
ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

6 Сухой остаток 309,4±7,1 1000 мг/дм ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 1,05±0,16 7,0(10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость

перманганатная
1,03±0,20 5 мг/дм ПНДФ 14.1:2:4.154- 

99
Должность сотрудника, ответственного за прроведение испытаний: Подпись
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

'лУ.Ч-ч — 3° 8 * 10? , ,  у

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.) (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинскнй филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Устъ-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1741.2.В.Д.2 от «13» августа 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Арт. скважина № 3
Стеклянная посуда
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
09.08.2018 г. 09-40 ч.
09.08.2018 г. 10-00 ч,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче< 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенн 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1741.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1741.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 3 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-(
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-(

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-1

Дата начала исследований 09.08.2018 г. 
Дата окончания исследований: 11.08.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас» Ватутин Н.А. 

(Ф.И.О.)
М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. П]
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

№ 2322.2.В.Д.2 от «19» ноября 2018 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
16.11.2018г. 08-45 ч.
16.11.2018 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ
Бейсужекское ММУПЖКХ ул. Октябрьская 36 кв. 2

2322.2.В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код образца(пробы); 2322.2.В.Д.2
Дата начала испытаний: 16.11.2018 г. 
Дата окончания испытаний: 17.11.2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018

ФИО заведующего бактериологической лаборатории
Шакович Г.И. Д л

Подщю

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

/*ЗГ О Ъ-—--~ ( .о ' .Гч ,
м.п.

Для
' Ы щ  
Ш \

(Ф.И.О.)

«.[VOfC/Jt* P i n
:ния ИЛЦ не допускается. Воспроиз!Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ;ле, допубКаё^#./Вб(

^ у й с^ о ст р а н я ет ся  только на образцы , подвергнутые
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

№ 2321.2.В.Д.2 от «19» ноября 2018 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
16.11.2018 г. 08-15ч.
16.11.2018 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБОУ СОШ № 14

2321.2.В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код образца(пробы): 2321.2.В.Д.2
Дата начала испытаний: 16.11.2018г. 
Дата окончания испытаний: 17.11.2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

ФИО заведующего бактериологической лаборатории
Шакович Г.И. /  / / ,

Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

iO I , Для у пись)
Ватутин Н.А.

Щ Ф .И .О .)
и1?о(доЛИ«тов)*

* \  2 3 2 б °3 0 0 у о  £ 2

Частичная перепечатка протокеша без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прот
распространяет ся только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММ УПЖ КХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№ 2320.2.В.Д.2 от «19» ноября 2018 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
16.11.2018 г. 08-00ч.
16.11.2018 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

2320.2.В.Д.2 
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений 
№2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74). 
Дополнительные сведения: Водопроводный кран

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код образца(пробы): 2320.2.В.Д.2
Дата начала испытаний: 16.11.2018 г. 
Дата окончания испытаний: 17.11.2018г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-С
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-С

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-С

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разреше)

Ватутин Н.А. 
(Ф.И.О.)

,- т iowa.«eHmoeL !
ад ИЛЦ не допускается;. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Пр 

распространяется т̂рль-ito иа образцы , подвергнутые испытаниям .
У страница 1ИЗ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Уеть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 XaRA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330. Краснодарский край. г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел :
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 2251.2.В.Д.2 от «25» октября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Октябрьская 36 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
23.10.2018 г. 08-30 ч.
23.10.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качест: 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качестЕ 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяче 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарно 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главно 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенных 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарно 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
2251.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2251.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 23.10.2018 г. 
Дата окончания исследований: 25.10.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпис

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не д  о п у с кается" Црс п
распространяетсято>

разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протоке 
:ргнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЧ «Центр гигиены и зпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Азтестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 2250.2.В.Д.2 от «25» октября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ СОШ № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л~)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
23.10.2018 г. 08-15ч,
23.10.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к кач 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль кач( 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем гор 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санита 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Гла 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесен 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санита 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 2250.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы):_____ 2250.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018

Дата начала исследований 23.10.2018 г. 
Дата окончания исследований: 25.10.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допу|
распространите^, toj
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск. ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ (питьевой воды) 
№ 2249.2.В.Д.2 от «25» октября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С «Березка»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
23.10.2018 г. 08-00 ч.
23.10.2018 г. 10-00 ч,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарн 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главн 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесеннь 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарн 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
2249.2.В.Д.2

качес
качесз
горяч

Лицо ответственное за составление данного протокола;

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 2249.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 23.10.2018 г. 
Дата окончания исследований: 25.10.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения' ние протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Про'
образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабннский филиал ФБУ'З «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилсвская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1866.2.В.Д.2 от «05» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край, Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Октябрьская 36 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
03.09.2018 г. 08-30 ч.
03.09.2018 г. 09-10 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к кач 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль кач< 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем гор 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санита 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Гла 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесен 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санита 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1866.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1866.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-

Дата начала исследований 03.09.2018 г. 
Дата окончания исследований: 05.09.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории 

Шакович Г.И.
Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинекого филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас» Для

м.п.

Ватутин Н.А. 
(Ф .И .О .)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Г
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .

страница 1 из 1



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU,514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1865.2.В.Д.2 от «05» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ СОШ № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А. 
03.09.2018 г. 08-15ч.
03.09.2018 г. 09-10 ч.

КОД:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче» 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар! 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав! 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесены 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар! 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1865.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ U

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1865.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований 03.09.2018 г. 
Дата окончания исследований: 05.09.2018г.

3 ^ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись
Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» Ватутин Н.А.

7 ,  Для \ (Ф.И.О.)
М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ!! не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Про'
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1864.2.В.Д.2 от «05» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С «Березка»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А. 
03.09.2018 г. 08-00 ч.
03.09.2018 г. 09-10 ч.

КОД:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качест! 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качеств 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяче] 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарно! 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главно! 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенных 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарно! 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1864.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1864.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 03.09.2018 г. 
Дата окончания исследований: 05.09.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории 

Шакович Г.И.
Подпись

( * -
л

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» Для Ватутин Н.А, 

(Ф.И.О.)
М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протою
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по над юру в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и зпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЧ «Центр гигиены и шидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, уд. Рашпилсвская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 ' №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г
Фактическим адрес: 352330, Краснодарский край, г Усть-Лабинск. ул.
Островского. 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел.:
(886157)73-7-56: тел./факс (886157)74-7-70

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1553.2.В.Д.2 от «19» июля 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран у л . Октябрьская 30 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Д и ректором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А. 
17.07.2018 г. 08-30 ч.
17.07.2018 г. 10-00 ч.

КОД:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка1 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль кач 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем roj 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санита 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Гла 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесет 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санита 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1553.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сахно Н.В.

Код о б р азца(пробы): 1553.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл ЮКОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-

Дата начала исследований 19.06.2018 г. 
Дата окончания исследований: 21.06.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории

Шакович Г.И.
Подпись

Руководитель 11.111 Усть-Лабмнского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и шидемиологии 
в Краснодарском крае» тутип И.А.

'.И.О.)

на образцы , подвергнутые испытаниям 
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Федеральная служба по надзору в сфере дашиты прав потребителем и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинскии филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул, Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тсл./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1552.2.В.Д.2 от «19» июля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата н время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Бейсужекское ММУГ1ЖКХ 353136, Краснодарский край. Ныселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Ьейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ СОШ № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
17.07.2018 г. 08-15 ч.

ГО|

17.07.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4,1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка1 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль кач 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитг 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Елг 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм„ внесет 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитг 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

Код образца(пробы): 1552.2. В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-

Дата начала исследований 19.06.2018 г. 
Дата окончания исследований:-21.06.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛ1 ( Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «I (ентр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

У р О Г И И  в . ^ % -К 2.3 о з g

для

:Э015У*0300А/ф
ЗД'Н.А.

одпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не до
рас п рос:

ГУ «Л гзъь''
Кйф ёт& о ftgc гфо и е  протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Г1| 

^ ^ ^ к и ^ а  образцы , подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба но надэору в сфере ш ииты  нрав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000. г. Краснодар, ул, Рашпилсвская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского. 115
Тсл/факс: (86135)5-02-36 (886162J-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел.:
(886157)73-7-56: тел./факс (886157)74-7-70

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ (Питьевой воды)
№ 1551.2.В.Д.2 от «19» июли 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С «Березка»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Директором Бейстжскского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
17.07.2018 г. 08-00 ч.
17.07.2018 г. 10-00 ч.

КОД:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче' 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенн 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1551.2.В.Д.2

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы И С МЫ ТА НИ И

Сахно Н.В.

Код образца(пробы ): 1551.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КО Г в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-С

Дата начала исследований 19.06.2018 г. 
Дата окончания исследований: 21.06.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководи к. и, И.1Ц Уеть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «1 (сюр I пгнены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас»

Иля W y
'*5 I i ЛдокумеВищ !IL |£ fA

2 3 2 8 0 3 0 Д 1 й Щ р Г

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ 11 не допус!
распространяема
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ОМ протокола разрешается только
Х Ш  образцы . подвергнутые испытаниям
страница 1 из 1

форме полного фотографического факсимиле. Пр(



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000. г. Краснодар, ул. Рашпилсвская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1274.2.В.Д.2 от «20» июня 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Арт, скважина № 1 (бригада-)
Стеклянная посуда
1 обр. (0,5л) 
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А. 
18.06.2018 г. 08-00 ч.

КОД:

18.06.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к кач( 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем гор: 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенг 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1274.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1274.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 0 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований 18.06.2018 г. 
Дата окончания исследований: 20.06.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛИ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» i(i* % Для

311 Н.А.

Ш у н т о в
23280300

(Ф.И.С).
f i t
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, Аттестат аккредитации:
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 851.2.В.Д.1 * от 20.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода из артезианской скважины №1
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 18.06.2018 08 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.06.2018 10 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Договор /Программа ПК
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирал 
пробы (образцы):
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №1 
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, бригада 
Код пробы (образца): 851.2.В.Д.1

НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”,

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за состдвлениеданного протокола:
Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 851.2.В.Д.1 от 20.06.2018
Код образца (пробы): 851.2.В.Д. 1

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытания: 18.06.2018 
Дата окончания испытания: 20.06.2018 г.
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
(погрешность/не
определенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измеренш

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,61 ±0,48 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5

•у
мг/дм ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 7,58±0,1 6,0 -9,0 единиц

pH
ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

6 Сухой остаток 350,8±7,1 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 2,05±0,31 7,0 (10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость

перманганатная
0,75±0,15 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154- 

99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний: Подпись

Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ьющ 
в Краснодарском крае» Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.) (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, Аттестат аккредитации:
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 852.2.В.Д.1 от 19.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 18.06.2018 08 ч. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.056.2018 10 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Договор / Программа ПК
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралж 
пробы (образцы):
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУП ЖКХ, водопроводный кран
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, ул.Южная, 46 
Код пробы (образца): 852.2.В.Д.1

НД на методику отбора:
ГОСТР 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных 
распределительных системах».
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”,

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за£оставление данного протокола:
______________________________________Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 852.2.В.Д.1 от 19.06.2018
Код образца (пробы): 852.2.В.Д.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытания: 18.06.201S 
Дата окончания испытания: 19.06.2018 г.
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
(погрешность/не
определенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,61 ±0,48 20 f градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний: Подпись

Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.) (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, 
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

Наименование пробы (образца):
Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 18.06.2018 08 ч. 20 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.056.2018 10 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Договор /  Программа ПК
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирали 
пробы (образцы):
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУП ЖКХ, МБДОУ детский сад ".Березка", водопроводный кран 
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 7 
Код пробы (образца): 853.2.В.Д.1

НД на методику отбора:
ГОСТР 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных 
распределительных системах».
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”,

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации: 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 853.2.В.Д.1 от 20.06.2018

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 853.2.В.Д.1 от 20.06.2018
Код образца (пробы): 853.2.В.Д.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытания: 18.06.201S 
Дата окончания испытания: 20.06.2018 г.
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
(погрешность/не
определенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерена

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,46±0,44 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний: Подпись

Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, Аттестат аккредитации:
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 854.2.В.ДЛ of' 19.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 18.06.2018 08 ч. 39 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.056.2018 10 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Договор /Программа ПК
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралис) 
пробы (образцы):
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУП ЖКХ, МБОУ СОШ № 14, водопроводный кран 
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, ул. Школьная, 2 
Код пробы (образца): 854.2.В.Д. 1

НД на методику отбора:
ГОСТР 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных 
распределительных системах».
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”,

Дополнительные сведения:

данного протокола:
Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Лицо ответственное за с

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 854.2.В.Д.1 от 19.06.2018
Код образца (пробы): 854.2.В.Д.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытания: 18.06.2018 
Дата окончания испытания: 19.06.2018 г.
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
(погрешность/не
определенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,46±0,44 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5

■у
мг/дм ГОСТ 3351-74

Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний: Прдпись
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

%  
оо 5VШумейтов I § » |  

2 3 2 8 0 3 0 0 1

Ас?/

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, Аттестат аккредитации:
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 855.2.В.ДЛ от 20.06.2018

Наименование пробы (образца):
Вода из артезианской скважины №2
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУП Ж КХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 18.06.2018 08 ч. 45 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.06.2018 10 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Договор /Программа ПК
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирал 
пробы (образцы):
Бейсужекское ММУП ЖКХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №2 
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, хим. склад 
Код пробы (образца): 855.2.В.Д.1

НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 ".Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”,

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное, за составление данного протокола:
_____________ ________________________ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 855.2.В.Д.1 от 20.06.2018
Код образца (пробы): 855.2.В.Д.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытания: 18.06.2018 
Дата окончания испытания: 20.06.2018 г.
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
(погрешность/не
определенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерение

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,32±0,40 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 7,55±0,1 6,0 -9,0 единиц

PH
ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

6 Сухой остаток 395,5±7,1 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 4,10±0,62 7,0(10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость

перманганатная
0,75±0,15 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154- 

99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний: Подпись

Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» ^  "обюдже Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, 
Лабинск, ул. Островского, 115 
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34 
e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

Наименование пробы (образца):
Вода из артезианской скважины №3
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУП Ж КХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20
Дата и время отбора пробы (образца): 18.06.2018 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.06.2018 10 ч. 00 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Договор /  Программа ПК
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались 
пробы (образцы):
Бейсужекское ММУП Ж КХ Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, 20

Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУП ЖКХ, артезианская скважина №3 
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, ПТФ 
Код пробы (образца): 856.2.В.Д.1

НД на методику отбора:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 ‘‘Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения ”,

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
№ 856.2.В.ДЛ от 20.06.2018

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 856.2.В.Д.1 от 20.06.2018
Код образца (пробы): 856.2.В.Д.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытания: 18.06.201S 
Дата окончания испытания: 20.06.2018 г.
№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
(погрешность/не
определенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измеренш

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,32±0,40 20; градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 7,59±0,1 6,0 -9,0 единиц

pH
ПНДФ
14.1:2:3:4.121-97

6 Сухой остаток 412,б±7,1 1000 мг/дм ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 4,90±0,74 7,0(10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость

перманганатная
0,75±0,15 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154- 

99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний: Подпись

Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.) Тодпись)

?.{ЭЛ *J0>

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU,514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1276.2.В.Д.2 от «20» июня 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выеелковски
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Арт. скважина № 3 (ПТФ)
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
18.06.2018 г. 09-00 ч.
18.06.2018 г. 10-00 ч,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к к 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль к; 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем г 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного сани 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Г 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внес 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного сани 
врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1276.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы Т А Н И Й

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1276.2.В.Д.
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на метод! 
исследованш

1 Общее микробное число в 1 мл 1 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.101
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.101

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.101

Дата начала исследований 18.06.2018 г. 
Дата окончания исследований: 20.06.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛ1 { Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас» Ватутин Н.А.

(Ф .И .О .)
М.П.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинекий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (йитьевой воды) 
№ 1266.2.В.Д.2 от «20» июня 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20 

Наименование предприятия/объекта: Бейсужекское ММУПЖКХ
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы:
М есто отбора:
В ид упаковки  
Количество:
Н Д  на отбор проб
О снование
Кем отобрана проба
Д ата и время отбора пробы
Д ата и время доставки  пробы
Н аим енование Н Д, на
соответствие которого проводятся
испы тания

КОД:

Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ СОШ № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
18.06.2018 г. 08-35 ч.
18.06.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче* 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар! 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав: 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесены 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар! 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1266.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы Т А Н И Й

Код образца(пробы): 1266.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 4 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 18.06.2018 г. 
Дата окончания исследований: 20.06.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиа
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас» . Для 

(докуменп
Ватутин Н.А.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспро из веление протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прот<
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тсл/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ

Заказчик н его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы:
М есто отбора:
Вид упаковки  
Количество:
Н Д  на отбор проб
О снование
Кем отобрана проба
Д ата и время отбора пробы
Д ата и время доставки  пробы
Н аим енование Н Д, на
соответствие которого проводятся
испы тания

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1265.2.В.Д.2 от «20» июня 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С «Березка»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
18.06.2018 г. 08-20 ч.
18.06,2018 г. 10-00 ч.

КОД:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка1 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем го 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санит 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Гл 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесе 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санит 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1265.2.В .Д .2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы Т А Н И И

Сахно Н.В.

Код образца(пробы):_____ 1265.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

I Общее микробное число в I мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.10 18

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018

Дата начала исследований 18.06.2018 г. 
Дата окончания исследований: 20.06.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского фил: 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас»

V
Г ° /  Для
£  * [ д°кУ*е«т ов ) ° : S% *у32803Of, J *

"г / /

Ватутин Н.А, 
(ФИО . )

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИДГ^не допуркае^сй. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Г
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Уеть-ЛабинекиИ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и зпидемиологни в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тсл./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU,514335 от 09.09.2015 г.

Заказчик и его юридический адрес:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ (питьевой воды)
№ 1264.2.В.Д.2 от «20» июня 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Южная 46 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А. 
18.06.2018 г. 08-10 ч.

Г06.2018 г. 10-00 ч.

КОД:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к кач! 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем гор: 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Гла1 

государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесен! 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1264.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ 

_____________________ Код образца(пробы): 1264.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-С
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-С

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-С

Дата начала исследований 18.06.2018 г. 
Дата окончания исследований: 20.06.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас»

■ ;,о> с  БЮд^уг,,

4?Ж х0523
Ватутин Н.А. 

(Ф.И.О.) (Подп

Частичная перепечатка протокола без разрешения НЛЦ нерол ____
распространяется только нг 

СТ1

едение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Пр<
образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г, Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1275.2.В.Д.2 от «20» июня 2018 г.

Заказчик м его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы:
М есто отбора:
Вид упаковки  
Количество:
Н Д  на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Д ата и время отбора пробы
Д ата и время доставки пробы
Н аим енование Н Д, на
соответствие которого проводятся
испы тания

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Арт. скважина № 2 (хим. склад)
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
18.06.2018 г. 08-45 ч.
18.06.2018 г. 10-00 ч.

КОД:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горз 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенЕ 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1275.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1275.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

I Общее микробное число в I мл 1 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований 18.06.2018 г. 
Дата окончания исследований: 20.06.2018г.

S 3ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись
Шакович Г.И.

Руководитель ИЛ I ( Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас»

ОН О г Г ' Й О

Ватутин Н:/ 
(ФИО.)

Ш г А 32a°3ooiJ*z£
Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается!-Вослроизведё^Ие протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Проз

распространяется только на образцы < подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1083.2.В.Д.2 от «25» мая 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Южная 96 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
23.05.2018 г. 08-30 ч.
23.05.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче< 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар: 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав: 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенн 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1083.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1083.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 13КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-С
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-1

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-1

Дата начала исследований 23.05.2018 г. 
Дата окончания исследований: 25.05.2018г.

ПодписьФИО заведующего бактериологической лаборатории
Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ щение протокола разрешается только i
на образцы , подвергнутые испытаниям
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинекий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г, Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Заказчик и его юридический адрес:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1082.2.В.Д.2 от «25» мая 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ СОШ № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
23.05.2018 г. 08-15 ч.
23.05.2018 г. 10-00 ч.

КОД:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качее 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качесз 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяч 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарн 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главн 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесеннь 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарн 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1082.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 1082.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 23.05.2018 г 
Дата окончания исследований: 25.05.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории

Р
одпись

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешен]

ин Н.А.
.И.О.) (к!~р\ сь)

едение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Про:
на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫ Й ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 1081.2.В.Д.2 от «25» мая 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С «Березка»
Стеклянная посуда 
1 обр. С0.5л~)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
23.05.2018 г. 08-00 ч.
23.05.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качест 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качест 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяч< 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарн< 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главы 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенны 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар» 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
1081.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1081.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 23.05.2018 г. 
Дата окончания исследований: 25.05.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись ~t z .

Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

Частичная перепечатка протокола без разрешения ие протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протс
|бразцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

итации:
,09.2015г.

нала ФБУЗ 
пидемиологии 
е»
А.Ватутин

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
№ 528.2.В.ДЛ ОТ 23.04.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес: ММУМПЖКХ «Бейсужекское» Краснодарский край, 
Выселковский район, х. Бейсужок второй, ул.Октябрская,20
Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад №13 «Березка» ММУМПЖКХ 
«Бейсужекское» /Водопроводный кран
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек вторе
ул.Октябрская, 7
Код пробы (образца): 528.2.В.Д.1
Кем отобрана проба: Студеникин А.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2018г. 08 час. 20 мин.

v
Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2018г. 09 час. 00 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподгот 
и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечени 
безопасности систем горячего водоснабжения”.

Дополнительные сведения:

Лицо ответствен: за составление данного протокола:
Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 528.2.В.Д.1 от 23.04.201
код образца (пробы): 528.2.В .}

Результаты испытаний
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 20.04.2018 
Дата окончания испытаний: 23.04.2018
№
п\п

Определяемые показатели Результаты
(погрешность/нео
пределенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерений

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность <1,0 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 ?1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Испытания проводили:
Ведущий инженер-лаборант: Елистратова Е.В. _________ У
/ Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись

/Григорьева В.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в фор\ 
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
№ 527.2.В.ДЛ ОТ 23.04.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес: ММУМПЖКХ «Бейсужекское» Краснодарский край, 
Выселковский район, х. Бейсужок второй, ул.Октябрская,20
Наименование предприятия/объекта: ММУМПЖКХ «Бейсужекское»/ Водопроводный кран 
бригады
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй 
ул.Южная, 46
Код пробы (образца): 527.2.В.Д.1 
Кем отобрана проба: Студеникин А. А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2018г. 08 час. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2018г. 09 час. 00 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях 
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”.

Дополнительные сведения:

Лицо ответстве оставление данного протокола:
Химик-эксперт медицинской организации Толмачева НЛО.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 527.2.В.Д.1 от 23.04.2018г.
код образца (пробы): 527.2.В.Д.1

Результаты испытаний
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 20.04.2018
23.04.2018'

№
п\п

Определяемые показатели Результаты
(погрешность/нео
пределенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерений

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,32±0,39 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Испытания проводили:
Ведущий инженер-лаборант: Елистратова Е.В.

эигорьева В .И,
Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись



7Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
№ 526.2.В.ДЛ ОТ 24.04.2018г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: ММУМПЖКХ «Бейсужекское» Краснодарский край, 
Выселковский район, х. Бейсужок второй, ул.Октябрская,20
Наименование предприятия/объекта: ММУМПЖКХ «Бейсужекское»/ Артезианская скважина №1 
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второ! 
бригада
Код пробы (образца): 526.2.В.Д.1 
Кем отобрана проба: Студеникин А.А.
Цель отбора (основание): договор
Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2018г. 08 час. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2018г. 09 час. 00 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31862-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”.

Дополнительные сведения:

Лицо ответственнце за составление данного протокола:
______________ (С м & ьх__________ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева НЛО.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 526.2.В.Д.1 от 24.04.2018г.
код образца (пробы): 526.2.В.Д.1

Результаты испытаний
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 20.04.2018 
Дата окончания испытаний: 24.04.2018
№
п\п

Определяемые показатели Результаты
(погрешность/нео

пределенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерений

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1
Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 2,04±0,61 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 . 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 7,05±0,2 6,0 -9,0 единиц pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121 

97
6 Сухой остаток 345,4±7,1 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 1,65±0,25 7,0 (10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0 ,7 1±0,15 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-9

Испытания проводили:
Ведущий инженер-лаборант: Елистратова Е.В. /
/  Ф.И.О. заведующего лабораторией 

д ригорьева В.И.
Подпись

_____________

\

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в
форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
№ 529.2.В.ДЛ ОТ 23.04.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана
Заказчик и его юридический адрес: ММУМПЖКХ «Бейсужекское» Краснодарский край, 
Выселковский район, х. Бейсужок второй, ул.ОктябрскаяДО
Наименование предприятия/объекта: МБОУ СОШ №14 ММУМПЖКХ «Бейсужекское»
/ Водопроводный кран
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй 
ул.Школьная, 2
Код пробы (образца): 529.2.В.ДЛ
Кем отобрана проба: Директор Студеникин А.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2018г. 08 час. 39 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2018г. 09 час. 00 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподгото1 
и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизов: 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения”.

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное составление данного протокола:
______ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 529.2.В.Д.1 от 23.04.2
код образца (пробы): 529.2.

Результаты испытаний
Санитарно-гигиеническая лабораторИЯ

Дата начала испытаний: 20.04.2018 
Дата окончания испытаний: 23.04.2018
№
п\п

Определяемые показатели Результаты
(погрешность/нео
пределенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерений

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1 Запах (при 20и) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность <1,0 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Испытания проводили:
Ведущий инженер-лаборант: Елистратова Е.В. У
/  Ф.И.О. заведующего лабораторией 

Григорьева В.И.
У - Подпись

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в ф 
полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.
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7Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
№ 530.2.В.ДЛ ОТ 24.04.2018г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: ММУМПЖКХ «Бейсужекское» Краснодарский край, 
Выселковский район, х. Бейсужек второй, ул.Октябрская,20
Наименование предприятия/объекта: ММУМПЖКХ «Бейсужекское»/Артезианская скважина №2 
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек вторе 
хим. склад
Код пробы (образца): 530.2.В.Д.1 
Кем отобрана проба: Студеникин А.А.
Цель отбора (основание): договор
Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2018г. 08 час. 49 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2018г. 09 час. 00 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31862-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”.

Дополнительные сведения:

Лицо ответственно За составление данного протокола:
______Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 530.2.В.Д.1 от 24.04.2018г
код образца (пробы): 530.2.В.Д.1

Результаты испытаний
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 20.04.2018 
Дата окончания испытаний: 24.04.2018
№
п\п

Определяемые показатели Результаты
(погрешность/нео

пределенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерений

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели

1
Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,174=0,35 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5

о
мг/дм ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 7,85±0,1 6,0 -9,0 единиц pH ПНДФ 14.1:2:3:4.12 

97
6 Сухой остаток 408,4±7,1 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 4,20±0,63 7,0(10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0,82±0,16 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-

Испытания проводили:
„Ведущий инженер-лаборант: Елистратова Е.В.

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Григорьева В.И.

\

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в
форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.
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7Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
№ 531.2.В.ДЛ ОТ 24.04.2018г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: ММУМПЖКХ «Бейсужекское» Краснодарский край, 
Выселковский район, х. Бейсужек второй, ул.Октябрская,20
Наименование предприятия/объекта: ММУМПЖКХ «Бейсужекское»/Артезианская скважина №3 
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, 1 
Код пробы (образца): 531.2.В.ДЛ 
Кем отобрана проба: Студеникин А.А.
Цель отбора (основание): договор
Дата и время отбора пробы (образца): 20.04.2018г. 09 час. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 20.04.2018г. 09 час. 00 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31862-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”.

Дополнительные сведения:

Лицо ответственно^за составление данного протокола:
_____ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 531.2.В.Д.1 от 24.04.2018г.
код образца (пробы): 531.2.В.Д.1

Результаты испытаний
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 20.04.2018 
Дата окончания испытаний: 24.04.2018
№
п\п

Определяемые показатели Результаты
(погрешность/нео

пределенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерений

НД на методы 
испытаний

Органолептические показатели
Запах (при 20°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74

1 Запах (при 60°) 0 2 балл ГОСТ 3351-74
2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,32±0,39 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм3 ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 7,904:0,1 6,0 н-9,0 единиц pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121- 

97
6 Сухой остаток 4 1 1,4±7,1 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 4,40±0,66 7,0 (10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0,90±0,19 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

Испытания проводили:
Ведущий инженер-лаборант: Елистратова Е.В. ________ X
/  Ф.И.О. заведующего лабораторией 

/Григорьева В.И.
/

\

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в
форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРХДАЮ:
Руково. щЛель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

ФБУЗ «1 [ei тр гигиены и эпидемиологии

Н.А.Ватутин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 771.2.В.Д.2 от «23» апреля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С «Березка»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
20.04.2018 г. 08-20 ч.
20.04.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеств; 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячен 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарног 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главног 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенным 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарног 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
771.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: г Н . Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 771.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 7КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 20.04.2018 г. 
Дата окончания исследований: 22.04.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

“ЖШакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прото
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
XoRA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРКДАЮ:
Руковс цитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ « Де; 
в Красгр,

1тр гигиены и эпидемиологии 
реком крае»

Н.А.Ватутин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 772.2.В.Д.2 от «23» апреля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ СОШ № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л4)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
20.04.2018 г. 08-35 ч.
20.04.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качес 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар? 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав? 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесены 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар? 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
772.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 772.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований 20.04.2018 г. 
Дата окончания исследований: 22.04.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Пре
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70 ’

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ФБУЗ «Ц: 
в Краснов;

УТВЕРЯ ДАЮ:
Руковод лтерь ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

eir -р гигиены и эпидемиологии 
эм крае»

_Н.А.Ватутин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) 
№ 773.2.В.Д.2 от «23» апреля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Южная 46 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
20.04.2018 г. 08-10 ч.
20.04.2018 г. 10-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качест 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качест 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяч< 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарш 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главн< 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенны 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарн< 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
773.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 773.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 20.04.2018 г. 
Дата окончания исследований: 22.04.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прот
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел.:
(886157)73-7-56: тел./факс (886157)74-7-70 ’

Аттестат аккредитации 
№RA.RlJ.j)l4335 от 09.09.2015 г.

У I HI; РЖД МО.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕ

Усть-Лабинского филиала 
пидемиологии

А г у т и н

питьевой воды)
№ 398.2.В.Д.2 от «12» марта 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы:
М есто отбора:
Вид упаковки  
Количество:
Н Д  на отбор проб
О снование
Кем отобрана проба
Д ата и время отбора пробы
Д ата и время доставки пробы
Н аим енование Н Д , на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковскш
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ С 0111 № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
06.03.2018 г. 08-15 4.
06.03.2018 г. 09-30 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к к: 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем г< 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного сайт  
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением D 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесе 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного сайт  
врача РФ от 28.06.2010 №74).
398.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: \ Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код обраша(пробы): 398.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборагория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методь 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 4 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.ЮН
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.ЮН

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.ЮН

Дата начала исследований: 06.03.2018 г. 
Дата окончания исследований: 08.03.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории______________ __________ Подиись____
_________________ Шакович Г.И._____________________________ ___  ' f  ' y '

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г, Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес: 352330. Краснодарский край. г. Усть-Лабинск 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел.: 
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70 ’

Аттестат аккредитации
09.2015 г.

"^ЛЦ Усть-Лабииского филиала 
и эпидемиологии

А.Ватутин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ (питьевой воды) 
№ 397.2.В.Д.2 от «12» марта 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы:
М есто отбора:
Вид упаковки  
К оличество:
Н Д  на отбор проб
О снование
Кем отобрана проба
Д ата и время отбора пробы
Д ата и время доставки  пробы
Н аим енование Н Д, на
соответствие которого проводятся
испы тания

КОД:

Бейсужекское ММУГ1ЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х, Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С№ 13 «Березка»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А,
06.03.2018 г. 08-00 ч.
06.03.2018 г. 09-30 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качес 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяг 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарн 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главк 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10. с изм., внесены 
Изменением №3. утв. Постановлением Главного государственного санитарк 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
397.2.В .Д .2

Лицо ответственное за составление данного протокола: С Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы ТА Н И И

Код образца(пробы): 397.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований: 06.03.2018 г. 
Дата окончания исследований: 08.03.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

5Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Проз
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 399.2.В.Д.2 от «12» марта 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй. Ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Южная 46 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А,
06.03.2018 г. 08-30 ч.
06.03.2018 г. 09-30 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче< 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санигарг 
врача РФ от 07.04.2009 №20. Изменений №2. угв. Постановлением Главг 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесены 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар: 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
3 9 9 .2 .В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: ________________

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы ТА Н И Й

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Н аим енование пробы:
М есто отбора:
Вид упаковки  
Количество:
Н Д  на отбор проб
О снование
Кем отобрана проба
Д ата и время отбора пробы
Д ата и время доставки  пробы
Н аим енование Н Д, на
соответствие которого проводятся
испы тания

КОД:

Аттестат аккредитации
2 0 15 г.

сть-Лабииского филиала 
гиги^фь ,̂ ̂ Эпидемиологии

W sljj 
/
Ватутин

Код образца(пробы): | 399.2.В.Д.2
Бактериологическая

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований: 06.03.2018 г. 
Дата окончания исследований: 08.03.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ11 не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Про-
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .

страница I из 1



I
I

I

'

Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
А К К РЕДИ ТО ВА Н Н Ы Й  ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й Ц ЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕР5К1
Зам . руковбдЦгеля ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Цегар 1 гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

подпиа

м. п.

Н.А.Ватутин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды) 
№ 313.2.В.Д.2 от «26» февраля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Восточная 169 
Стеклянная посуда 
1 обр.(0,5л')
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
21.02.2018 г. 11-00 ч.
21.02.2018 г. 13-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качес 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес' 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяч 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарн 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главн 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесеннь 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитара 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
313.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы):______ 313.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 3 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 21.02.2018 г. 
Дата окончания исследований: 23.02.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прот
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АК К РЕДИ ТО ВА Н Н Ы Й  ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЛО:
Зам . руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

МП.
Н.А.Ватутин

'

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды) 
№ 312.2.В.Д.2 от «26» февраля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С «Березка»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
21.02.2018 г. 10-10 ч.
21.02.2018 г. 13-00 ч.

КОД:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качест 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качест: 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяче 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарно 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главно 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенньп 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарно 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
312.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Сахно Н.В.

Код образца(пробы): 312.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 21.02.2018 г. 
Дата окончания исследований: 23.02.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись О

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протс
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
А К К РЕДИ ТО ВА Н Н Ы Й  ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕН ТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Зам . руководителя ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Цента гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарстм крае»

Н.А.Ватутин

м. п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды) 
№ 311.2.В.Д.2 от «26» Февраля 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки 
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на
соответствие которого проводятся
испытания

КОД:

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край. Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ СОШ № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
21.02.2018 г. 09-40 ч.
21.02.2018 г. 13-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качест 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качест: 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяче 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарнс 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главнс 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенньп 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарнс 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
311.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Код образца(пробы): 311.2.В.Д.2
Бактериологическая лаборатория

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50. КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 21.02.2018 г. 
Дата окончания исследований: 23.02.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Проток
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
№ 47.2.В.Д.1. ОТ 29.01.2018г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины № 2
Заказчик и его юридический адрес: ММУМПЖКХ «Бейсужекское» Краснодарский край, 
Выселковский район, х. Бейсужек второй, ул.Октябрская,20
Наименование предприятия/объекта: ММУМПЖКХ «Бейсужекское»/Артезианская скважина №2 
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второ! 
хим.склад
Код пробы (образца): 47.2.В.Д.1.
Кем отобрана проба: Директор Белозерский С.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2018г. 08 час. 10 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2018г. 16 час. 07 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения” .

Дополнительные сведения:

Аттестат аккредитации: 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015г. 
УТВЕРЖДАЮ:^,..
Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабйнского га ФБУЗ
«Центр гйгиены и эпидемиологии
о - Allарском крае»

' А?i £!

jp-sr//

м.п;б * .av&trs?

тин

Лицо ответственное за ставление данного протокола:
^ _______ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Результаты испытаний

К протоколу № 47.2.В.Д.1. от 29.01.2018г.
код образца (пробы): 47.2.В.Д.1.

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 26.01.2С 
Дата окончания испытаний: 29.01.2С

18
>18

№
п\п

Определяемые показатели Результаты
(погрешность/нео
пределенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерений

НД на методы 
исследований

Органолептические показатели
1 Запах 0 2 балл ГОСТ 3351-74
2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,03±0,31 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 6,64±0,2 6,0 +9,0 единиц pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121 

97
6 Сухой остаток 331,6±7,1 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 3,19±0,48 7,0 (10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0,75±0,15 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-9

Испытания проводили: ^
Ведущий инженер-лаборант Елистратова Е.В. /  /

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Григорьева В.И.

3 Подпись
S r  f ________________________

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в 
форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации: 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015г. 
УТВЕРЖДАЮ:
Заместит ель руководителя ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
№ 46.2.В.ДЛ. ОТ 29.01.2018г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: ММУМПЖКХ «Бейсужекское» Краснодарский край, 
Выселковский район, х. Бейсужек второй, ул.Октябрская,20
Наименование предприятия/объекта: ММУМПЖКХ «Бейсужекское»/Артезианская скважина «Бри 
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй 
Код пробы (образца): 46.2.В.Д.1.
Кем отобрана проба: Директор Белозерский С.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2018г. 08 час. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2018г. 16 час. 07 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения” .

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за, составление данного протокола:
_________________ IJ$7 s __________ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Результаты испытаний

К протоколу № 46.2.В.Д.1. от 29.01.2018г.
код образца (пробы): 46.2.В.Д.1.

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 26.01.2018 
Дата окончания испытаний: 29.01.2018
№
п\п

Определяемые показатели Результаты
(погрешность/нео
пределенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерений

НД на методы 
исследований

Органолептические показатели
1 Запах 0 2 балл ГОСТ 3351-74
2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,17±0,35 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 7,01±0,2 6,0 -9,0 единиц pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121 

97
6 Сухой остаток 290,8±7,1 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 2,25±0,34 7,0 (10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0,80±0,15 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-5

Испытания проводили:
Ведущий инженер-лаборант Елистратова Е.В. / /

Ф.И.О. заведующего лабораторией 
Григорьева В.И. (

С / ' Подпись

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в 
форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

/
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИ ТОВАННЫ Й ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Усть-Лабинского филиала 
эпидемиологии

В Краснодар

атутин

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта 
Фактический адрес отбора проб: 
Объект испытаний:
Место отбора:
Вид упаковки: 
Количество:
НД на отбор проб:
Цель отбора (основание) 
Кем отобрана проба:

Дата и время отбора пробы (образца) 
Дата и время доставки пробы (образца) 
НД на объем лабораторных исследований 
и их оценку:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 97.2.В.Д.2 от «29» января 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353)36, Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран МБДОУ Д/С «Березка»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
26.01.2018 г. 08-00ч.
26.01.2018 г. 10-00 ч
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качес 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качесп 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяч

КОД пробы (образца):

безопасности систем 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарн 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главн 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесеннь 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарн 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
97.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Код образца(пробы): 97.2.В.Д.2

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

ПД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 26.01.2018г. 
Дата окончания исследований:28,01,2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Проз
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИ ТОВАННЫ Й ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖД 
Зам . р у ко во.
ФБУЗ «Цент[

•‘/Лв Краснодар'
i l ls  .[* * * *  

«Д ?3га

1 Усть-Лабинского филиала
tetafiV эпидемиологии.зГй.'ЗлЛ

^ £ \ \
" ' .Ватутин

У/
\V £ , ' ■> ' подпивХ&кЪ * ' /сч

N&r *
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ (питьевой воды)

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Объект испытаний:
Место отбора:
Вид упаковки: 
Количество:
НД на отбор проб:
Цель отбора (основание): 
Кем отобрана проба:

Дата и время отбора пробы (образца) 
Дата и время доставки пробы (образца) 
НД на объем лабораторных исследований 
и их оценку:

КОД пробы (образца):

№ 98.2.В.Д.2 от «29» января 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20
Бейсужекское ММУПЖКХ
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй
Вода питьевая
Водопроводный кран МБОУ СОШ № 14 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5 л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
26.01.2018 г. 08-10 ч.
26.01.2018 г. 10-00 ч
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качес 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар* 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав* 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенн* 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар* 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
98.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
______ Код образца(пробы); 98.2.В.Д.2

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0:
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований: 26.01.2018г. 
Дата окончания исследований:28.01.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Про'
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИ ТОВАННЫ Й ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. pyKOB'w. 
ФБУЗ «Цей; Я

п я г и п  ПЯТ \Р.Ъ

ГО Щл
геля ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ГигЦейц'ти'опидемиологии

в Крабн'йд!) ipl ом, краЪ/Д %&л\■ ■' о / 1/ л .
Н.А/Ватутин

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта 
Фактический адрес отбора проб: 
Объект испытаний:
Место отбора:
Вид упаковки:
Количество:
НД на отбор проб:
Цель отбора (основание):
Кем отобрана проба:

Дата и время отбора пробы (образца) 
Дата и время доставки пробы (образца) 
НД на объем лабораторных исследований 
и их оценку:

о6# / /
. §

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 99.2.В.Д.2 от «29» января 2018 г.
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Восточная 176 
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
26.01.2018 г. 08-35 4,

качес'
качест
горяч'

КОД пробы (образца):

26.01.2018 г. 10-00 ч
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьеьая вода. Гигиенические требования к 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар hi 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главн( 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенны 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарн 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
99.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
Код образца(пробы): 99.2.В.Д.2

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 26.01.2018г. 
Дата окончания исследований:28.01.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Проз
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖ)
Зам . руко! 
ФБУЗ «]Щ 
в Краснодаре:

«ОГО БЮл£;
Д1абинского филиала 

гигиены ф'эпидемиологии 
Зм крае» -fer % ъ"

Мая V v -* и Щ___Н.А.Ватутино- оe I 2Ь ̂ 77
®°300i ]* 5*>цъ&//

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта 
Фактический адрес отбора проб: 
Объект испытаний:
Место отбора:
Вид упаковки: 
Количество:
НД на отбор проб:
Цель отбора (основание): 
Кем отобрана проба:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Нитьевой воды)
№ 100.2.В.Д.2 от «29» января 2018 г.

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136. Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Арт. скважина № 1 «Бригада»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012

Дата и время отбора пробы (образца) 
Дата и время доставки пробы (образца) 
НД на объем лабораторных исследований 
и их оценку:

КОД пробы (образца):

Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
26.01.2018 г. 08-40ч,
26.01.2018 г. 10-00 ч
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитар» 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав» 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенны 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар» 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
100.2.В.Д.2

качес
качест
горяч<

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
_____________________ Код образца(пробы); 100.2.В.Д.2

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 2 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 26.01.2018г. 
Дата окончания исследований:28.01.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И. < 5 ^

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прото
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИ ТО ВАН Н Ы Й  ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70 '

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

У М »
Зам . руковрд стеля. ИЛЦчУсть-Лабинского филиала

в Краснод
ill 2 *(

гигиенйо ^эпидемиологии

“r a i l -ГПов \ °Р i f

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб: 
Объект испытаний:
Место отбора:

Вид упаковки:
Количество:

НД на отбор проб:
Цель отбора (основание):
Кем отобрана проба:

Дата и время отбора пробы (образца) 
Дата и время доставки пробы (образца) 
НД на объем лабораторных исследований 
и их оценку:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 101.2.В.Д.2 от «29» января 2018 г.

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй. ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х, Бейсужек- Второй 
Вода питьевая
Арт. скважина № 2 «Хим, склад»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
26.01.2018 г. 09-00ч,
26.01.2018 г. 10-00 ч

Гигиенические требования качест!
качеств
горячо

КОД пробы (образца):

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарно: 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главно: 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенныл 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарно: 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
101.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сахно Н.В.

ИСПЫТАНИИ
Код образца(пробы); 101.2.В.Д.2

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 0 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 26.01.2018г. 
Дата окончания исследований:28.01,2018г.

СФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись
Шакович Г.И. ■Cs

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Прогш
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИ ТОВАННЫ Й ИСПЫ ТАТЕЛЬНЫ Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст; Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

yraefe,/-Я.. Жу v
Зам-, руково: 
ФБУЗ «Це: 
в Краснодаре

хчлД* * *

А
ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 

:ены и эпидемиологии

*Ш в*пгпн- *& //

Заказчик и его юридический адрес:

Наименование предприятия /объекта: 
Фактический адрес отбора проб:
Объект испытаний:
Место отбора:

Вид упаковки:
Количество:

НД на отбор проб:
Цель отбора (основание):
Кем отобрана проба:

Дата и время отбора пробы (образца) 
Дата и время доставки пробы (образца) 
НД на объем лабораторных исследований 
и их оценку:

КОД пробы (образца)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (питьевой воды)
№ 102.2.В.Д.2 от «29» января 2018 г,

Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край. Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20 
Бейсужекское ММУПЖКХ 
Выселковский район, х. Бейсужек- Второй 
Вода питьевая 
Арт, скважина № 3 «ПТФ»
Стеклянная посуда 
1 обр. (0.5л)
ГОСТ 31942-2012 
Согласно договора
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С .А.
26.01.2018 г. 09-15ч,
26.01.2018 г. 10-00 ч
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качес 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качес 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горя1 
водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарь 
врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Глав} 
государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенш 
Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитар} 
врача РФ от 28.06.2010 №74).
102.2.В.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сахно Н.В.

ИСПЫТАНИИ 
______ Код образца(пробы): 102.2.В.Д.2

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
исследования

1 Общее микробное число в 1 мл 1 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии 

КОЕ в 100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются мл МУК 4.2.1018-0

Дата начала исследований: 26.01.2018г. 
Дата окончания исследований:28.01.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Подпись

Шакович Г.И.

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Про
распространяется только на образцы , подвергнутые испытаниям .
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1 
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru 
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, 
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации: 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015г.

Усть-Ла1 
«Центр/ 
в Kpaciisb,

ГОЛОГО)УТВЕР)
Заместитель руководителя ИЛЦ 

" [с-кого филиала ФБУЗ 
йены и эпидемиологии

ком крае» »

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
№ 48.2.В.ДЛ. ОТ 29.01.2018г.

Объект испытаний: Вода из артезианской скважины
Заказчик и его юридический адрес: ММУМПЖКХ «Бейсужекское» Краснодарский край, 
Выселковский район, х. Бейсужек второй, ул.Октябрская,20
Наименование предприятия/объекта: ММУМПЖКХ «Бейсужекское»/Артезианская скважина №3 
Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, СТ 
Код пробы (образца): 48.2.В.Д.1.
Кем отобрана проба: Директор Белозерский С.А.
Цель отбора (основание): договор/программа ПК
Дата и время отбора пробы (образца): 26.01.2018г. 08 час. 35 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 26.01.2018г. 16 час. 07 мин.
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения” .

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное захрставление данного протокола:
__________________ ________________ Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


К протоколу № 48.2.В.Д.1. от 29.01.2018г.
код образца (пробы): 48.2.В.Д.1.

Результаты испытаний
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 26.01.2018 
Дата окончания испытаний: 29.01.2018
№
п\п

Определяемые показатели Результаты
(погрешность/нео
пределенность)

Величина
допустимого

уровня

Единицы
измерений

НД на методы 
исследований

Органолептические показатели
1 Запах 0 2 балл ГОСТ 3351-74
2 Привкус 0 2 балл ГОСТ 3351-74
3 Цветность 1,03±0,31 20 градус ГОСТ 31868-2012
4 Мутность (каолин) <0,6 1,5 мг/дм ГОСТ 3351-74

Обобщенные показатели
5 Водородный показатель 6,70±0,2 6,0 -9,0 единиц pH ПНДФ 14.1:2:3:4.12 

97
6 Сухой остаток 306,2±7,1 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164-72
7 Жесткость общая 2,20±0,33 7,0(10,0) °Ж ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0,78±0,16 5,0 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.154-

Испытания проводили: /Ч
Ведущий инженер-лаборант Елистратова Е.В. /

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Григорьева В.И. ____ с — ^ ... с ^ ____

Подпись

,

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в 
форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.
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